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JGT 358-2012 建筑能耗数据分类及表示方法.pdf附录A （资料性附录） 建筑能耗数据表示示例 
假设有一采用集中供暖的建筑，集中供热站使用4.5万m天然气和0.5万kWh电力为其供暖系 统提供了1600GJ热量，建筑内热水循环泵使用了0.5万kWh电力，最终建筑空间获得的热量为 1500GJ；供冷系统使用了20万kWh电力为建筑空间提供了2100GJ冷量；生活热水系统使用 0.5万m?天然气、0.5万kWh电力为生活热水提供了180GJ热量，太阳能热水器提供了360GJ热量； 此外还有各种风机、照明设备、办公设备、电梯、信息机房设备和建筑服务设备共使用了41万kWh电 力。详细情况如表A.1所示。 
该建筑能耗情况如图A.1所示。 
该建筑能耗情况如图A.1所示。 
首都国际俱乐部公寓康乐中心工程施工组织设计图A.1典型建筑能耗示意图 
按照本标准4.2和4.3规定的符号，上述建筑能耗可按照表A.2和表A.3进行表述。 
表A.2供暖、供冷和生活热水用能 
太阳能热水器为建筑生活热水提供了360GJ热量（Ea）。 
+3 除供暖、供冷和生活热水用能外的其他用 
B.1.1等效电法是根据各种形式的能源，在现有技术条件下转换为电力时规定的最大转换能力，把各 种形式的能源统一转换为等效电力，然后按照电力来统计、核算能源的数量。由于电力是最高品位的能 源，把各种形式的能源统一转换为电力，便于结合能源数量和做功能力进行统计、分析。 B.1.2根据各种形式能源转化为功的能力，按式（B.1）将任一种形式的能源Q转换为等效电Q. 
Q 任一种能源相应的热量； 7 该种能源的等效电法换算系数，又称能质系数： Q 该种能源的等效电量 
B.1.3等效电法换算系数
To 环境温度，单位为开尔文（K)； T 一工作温度，即能源对外做功时的温度，单位为开尔文（K) 
B.2化石能源的换算方法
对于各种化石能源，取其实际做功过程中的上限温度为计算换算系数的工作温度T1。对于燃煤， T：取值为973.15K(700C)；对于天然气和燃油，T；取值为1773.15K(1500C)；其他化石能源采用 同样方法处理。. 化石能源的工作温度远高于环境温度，因此环境温度T。取值一致为273.15K(0C）。 按式（B.2）得到各类化石能源的等效电法换算系数，主要化石能源的换算系数见表B.1。 
对于热水，取其供水温度为计算换算系数的工作温度T1。 如果热水的全部热量耗散进人环境，按式（B.2)得到热水的等效电法换算系数。 如果热水温度仅降到回水温度T2，然后返回热源，则按式（B.3)计算热水的等效电法换算系 
式中： T。 环境温度，单位为开尔文（K） 
T。一环境温度，单位为开尔文（K）； 
T一热水供水温度，单位为开尔文（K)； T2一热水回水温度，单位为开尔文（K)。 热水的工作温度与环境差别较小，需要根据热水使用的实际环境确定环境温度T。。一般取环境温 度T。为273.15K(0C)。 按式（B.3）计算的供暖用热水的等效电法换算系数见表B.1。 
对于蒸汽，一般做功过程为先等温地放出潜热做功，再降温至凝水温度返回热源。因此可按 式（B.4）计算蒸汽的等效电法换算系数 
T。一环境温度，单位为开尔文（K)； T一供给蒸汽压力相应的饱和温度，单位为开尔文(K)； T一返回热源的凝水温度，单位为开尔文(K)； 一蒸汽的汽化潜热，单位为千焦/千克（kJ/kg）； h一一供给蒸汽的值，单位为千焦/千克（kJ/kg）； h2一返回热源的凝水的值，单位为千焦/千克（kJ/kg）。 蒸汽的工作温度与环境差别较小，需要根据蒸汽使用的实际环境确定环境温度T。。一般取环境温 度T。为273.15K(0℃)。 按式（B.4）计算的供热用蒸汽的等效电法换算系数见表B.1。 
对于冷水，一般做功过程为从供水温度T降到回水温度T2，然后返回冷源，则按式（B.5）计算冷 水的等效电法换算系数。 
T。一环境温度，单位为开尔文(K)； T一冷水供水温度，单位为开尔文（K）； T2一冷水回水温度，单位为开尔文（K)。 冷水的工作温度与环境差别较小，需要根据冷水使用的实际环境确定环境温度T。。一般取环境温 度T。为273.15K(30C)。 按式（B.5）计算的供冷用冷水的等效电法换算系数见表B.1。 
莆田市阔口住宅小区安置房预应力管桩基础施工方案B.6主要能源的等效电法换算系数
能源的等效电法换算系数（能质系数）见表B.1 
表B.1 主要能源的等效电法换算系数 
热水和冷水的工作温度指供水和回水温度。 饱和蒸汽的工作温度指供给蒸汽压力相应的饱和温度， 
当区域供热/供冷系统为多个建筑的供暖、供冷和生活热水系统提供热/冷媒等能量时，宜根据输出 能量情况，采用等效电法核算和分配各建筑对应的用能。 同样，若建筑内能量转换设备产生的能量，如热电冷联产机组、制冷机组、热泵机组、电热设备、各种 锅炉、自备发电设备和与建筑主体结合的主动式可再生能源系统等输出的热量、冷量和电力，为多个用 能系统提供能量或向建筑外输出能量，宜根据输出能量情况，采用等效电法核算和分配各用能系统和输 出建筑外部分对应的输人能量。 以热电联产中产出电力和热量对应的能源消耗为例，说明应用等效电法核算建筑能耗投人与产出 的方法。 热电联产燃煤电厂每消耗热值为0.490kgce（即3.984kWh)的燃煤，可发电1kWh，同时输出压力 为0.4MPa的蒸汽2kWh，如图C.1所示 
图C.1热电联产燃煤电厂的投入与产出示意图 
（a）采用等效电法，根据表B.1的换算系数进行计算： 电厂投入：3.984×50.4%=2.008kWhee（其中，燃煤的等效电法换算系数为50.4%） 电厂产出：1X100%+2×31.2%=1.624kWhEE （其中，电力产出1.000kWheE，热量产出0.624kWhee） 采用等效电法换算得到的输人等效电量和输出等效电量如图C.1所示，根据上述产出与投人比位 得到电厂效率为： 1.624kWheE/2.008kWheE=80.9% （b）按电厂产出能量中电力和热力的等效电量比例，分别计算电力和热力对应的燃煤投人量： 电力在总产出中的比例：电力/电厂总产出=1.000kWhee/1.624kWhee=61.6% 电力对应的燃煤投人量：燃煤投人总量×电力在总产出中的比例=0.490kgce×61.6%=0.302kgce 热力在总产出中的比例：热力/电厂总产出=0.624kWhzE/1.624kWhee=38.4%· 热力对应的燃煤投人量：燃煤投人总量×热力在总产出中的比例=0.490kgceX38.4%=0.188kgce 
（a）采用等效电法，根据表B.1的换算系数进行计算： 电厂投人：3.984×50.4%=2.008kWhee（其中消防工程安全技术交底，燃煤的等效电法换算系数为50.4%） 电厂产出：1X100%+2X31.2%=1.624kWhEE （其中，电力产出1.000kWheE，热量产出0.624kWhee） 采用等效电法换算得到的输人等效电量和输出等效电量如图C.1所示，根据上述产出与投人比值 得到电厂效率为： 1.624kWheE/2.008kWheE=80.9% （b）按电厂产出能量中电力和热力的等效电量比例，分别计算电力和热力对应的燃煤投人量： 电力在总产出中的比例：电力/电厂总产出=1.000kWhee/1.624kWhe=61.6% 电力对应的燃煤投人量：燃煤投人总量×电力在总产出中的比例=0.490kgce×61.6%=0.302kgce 热力在总产出中的比例：热力/电厂总产出=0.624kWheE/1.624kWhee=38.4% 1 热力对应的燃煤投人量：燃煤投人总量×热力在总产出中的比例=0.490kgceX38.4%=0.188kgce 
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