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CJJ 34-2010 城镇供热管网设计规范.pdf王：1 表中数值适用于我国东北、华北、西北地区； 2 寒冷地区热指标取较小值，冷指标取较大值；严寒地区热指标取较大值 冷指标取较小值 
1）生活热水平均热负荷 
Qwa=qwA·10 
注：1冷水温度较高时采用较小值，冷水温度较低时采用较大值； 2 热指标中已包括约10%的管网热损失 
2）生活热水最大热负荷 
式中：Qwmax—生活热水最大热负荷（kW); Qw.a一生活热水平均热负荷（kW)； Kh一一小时变化系数，根据用热水计算单位数按现行 国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015 规定取用。 3.1.3工业热负荷应包括生产工艺热负荷、生活热负荷和工业 建筑的采暖、通风、空调热负荷。生产工艺热负荷的最大、最 小、平均热负荷和凝结水回收率应采用生产工艺系统的实际数 据，并应收集生产工艺系统不同季节的典型日（周）负荷曲线 图。对各热用户提供的热负荷资料进行整理汇总时，应按下列公 式对由各热用户提供的热负荷数据分别进行平均热负荷的验算： 1按年燃料耗量验算 1）全年采暖、通风、空调及生活燃料耗量 
扬州京华城中城全生活广场室外灯光工程施工组织设计Q B2 Qi n%b 7s 
式中：B一全年总燃料耗量（kg）； B一全年生产燃料耗量（kg)； B2一全年采暖、通风、空调及生活燃料耗量（kg)。 3）生产平均耗汽量 
BQL7h7s  [hb——hma ——y(hrt——hma)]Ta 
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