



	
		

		
	


	

		

	
	
		

		
		搜索

		








		行业标准
			机械标准
	化工标准
	煤炭标准
	石油天然气
	石油化工标准
	轻工标准
	通信标准
	建筑材料标准
	建筑工业标准
	环境保护标准


	
	国家标准
	综合标准
	检验方法
	施组设计火










	网站首页
	行业标准
		机械标准
	化工标准
	通信标准
	通信标准



	国家标准
	标准汇编
	综合标准
	检验方法



        





	
    
        
		
首页 > 标准下载 > 行业标准 > 建筑工业标准
		
		
		 DB34T4365-2023多功能路灯杆系统设计规范.pdf

		
		
		
		更新时间：2024年01月14日
		


		



		
		
		
		
		
		资源
		





		
			DB34T4365-2023多功能路灯杆系统设计规范.pdf


		
		积分0.00
		
		特惠

		积分0




		VIP全站资料免积分下载

		

立即下载		同类资料根据编号标题搜索




		
		文档

		仅供个人学习

		反馈


		
		标准编号：

		文件类型：.pdf

		资源大小：1.2 M

		标准类别：建筑工业标准

		资源ID：385135

		

		VIP资源

		



标准规范下载简介：

内容预览由机器从pdf转换为word，准确率92%以上，供参考


DB34T4365-2023多功能路灯杆系统设计规范.pdf6.4.2.1现场勘察内容
设计范围内道路现场勘察内容包括但不限于： a)  岩土工程勘查； b)  地下管线及构筑物物探； C） 五 现有道路设施普查； d） 已建及规划道路衔接勘察。 
6.4.2.2现场勘察要求
GB／T 37594-2019标准下载DB34/T 43652023 
d) 已建及规划道路衔接勘察；与设计范围内相交道路及接入道路，应获取相关道路的多功能路灯 杆或其它照明、信号灯等的立杆、机箱、管线、供电资料，协调好与相交道路的接口界面和衔 接方案。 
6.4.3数据中心勘察
6.4.3.1数据中心勘察内容
对自建数据中心勘察内容包括但不限于： a） 指挥中心大厅； b) 1 机房； c)  强弱电管线； d) 供配电情况； e)  防雷； f）  通信网络； g） 机房运行环境和现有 
对自建数据中心勘察内容包括但不限于： a 指挥中心大厅； b) 机房； C 强弱电管线； d) 供配电情况； e) 防雷； f) 通信网络：  机房运行环境和现 
.4.3.2数据中心勘察
对数据中心勘察要求包括但不限于： a) 1 指挥中心大厅；应勘察指挥大厅平面布局图、可用空间位置信息； 1 机房；应勘察机房平面布局、现有设备设施位置、剩余空间、层高、楼板承重信息； 6 C) 1 强弱电管线；应勘察弱电管线布局图、管线容量、管线位置信息； 供配电情况；应勘察供配电布局、容量、已用负荷信息； ? e) 1 防雷；应勘察现有防雷设施使用情况； f) 1 通信网络；应勘察通信网络架构、网络布局、网络设施规格、网络带宽容量，可用网络带宽信 息； g) 机房运行环境和现有设备资源；应勘察机房运营环境，排风散热指标，现有设备设施资源容量 及可重复利用资源。 ? 
初步设计内容应包不限交流使用，请勿传播或其他用途 a) 1 设计依据； b) 技术方案； C) 主要工程数量和主要材料数量表； P 初步设计图纸； e) 工程概算； f 设计评审和批复。 
7.1.2初步设计要求
7.1.2.1初步设计依据
DB34/T43652023 
设计单位应根据设计任务书、设计调查、设计勘察开展初步设计工作，初步设计依据包括但不限 a) 1 国家和地方相关法律法规； b) 1 现行国家标准、行业标准和地方标准； C） 1 工程建设单位或其主管部门的有关管理规定； d) 1 可行性研究报告； e) 1 立项批复； f) 1 设计任务书： g) 设计调查； h) 1 设计勘察； i) 其他。 
7.1.2.2初步设计技术
初步设计技术方案具体要求见附录B，初步设计技术方案内容应包括但不限于： a) 概述； b) 设计依据； c) 现状调查及分析； 需求分析； D e) 总体设计； f) 集成应用平台设计； g) 应用支撑系统设计； h) 基础应用系统设计； i) 运行保障系统设计； j) 基础配套设施设计； k) 设施利旧设计； 1) 建设与运行管理； 司 人员配置与培训； n) 工程实施进度； o0 设计概算； p) 其他约定设计内容。 
初步设计技不方案其体 a) 概述； b)  设计依据； c）  现状调查及分析； d) 需求分析； e)  总体设计； f)  集成应用平台设计： g) 应用支撑系统设计 h) 基础应用系统设计： i)  运行保障系统设计 j)  基础配套设施设计： k) 设施利旧设计； 1)  建设与运行管理； m) 人员配置与培训； n)  工程实施进度； 0 设计概算； p) 其他约定设计内容， 
7.1.2.3主要工程数量和主要材料数量表
7.1.2.4初步设计图纸
初步设计图纸内容应包括但不限于： a) 1 设计封面； b) 1E 图纸目录； c) 设计说明； d) 1 主要工程材料表； e) 1 道路箱变系统图； f) 2 配电系统图； g) 网络通信架构图； h)  路灯标准横断面图； 
初步设计图纸内容应包 a)  设计封面； b)  图纸目录； c)  设计说明； d)  主要工程材料表； e)  道路箱变系统图； f)  配电系统图； g) 网络通信架构图； h)  路灯标准横断面图： 
DB34/T 43652023 
2 道路照明及合杆设施平面设计图： ji） 1 道路照明及合杆设施管线平面图； k)  多功能路灯杆杆件大样图； 1） 综合设备箱配电及式样示意图； m) 综合管线标准横断面； n) 管线连接示意图； 0)  管道埋设横断面图； p) 手孔井大样图； q  多功能路灯杆信号传输系统图； r） 多功能路灯杆基础预埋件及主杆管孔示意图； s)  接地路由平面示意图； t） 综合机箱大样图； u)  综合机箱基础示意图。 
i） 道路照明及合杆设施平面设计图； 心 道路照明及合杆设施管线平面图； k)  多功能路灯杆杆件大样图； 1） 综合设备箱配电及式样示意图； m) 综合管线标准横断面； n) 管线连接示意图； 0)  管道埋设横断面图； p) 手孔井大样图： q  多功能路灯杆信号传输系统图； r） 多功能路灯杆基础预埋件及主杆管孔示意图； 2 1 接地路由平面示意图； 七）  综合机箱大样图； u）  综合机箱基础示意图 
7.1.2.5工程概算
7.1.2.6初步设计评审和批复
7.2.1施工图设计内容
施工图设计内容应包括但不限于： a  施工图设计依据； b) 施工设计技术方案； C 设备材料清单； d) 施工图设计图纸； e) 工程预算 
7.2.2施工图设计要求
DB34/T43652023 
当与初步设计有较大变动时，应修正初 
7.2.2.1施工图设计依据
设计单位应根据经批复的初步设计文件等开展施工图设计。施工图设计依据包括但不限于： 工 经批准的初步设计文件； b） 设计任务书、设计合同。 
7.2.2.2施工设计技术
施工设计技术方案应在初步设计技术方案的基础上细化或增加以下内容： a) 系统功能和性能； b) 设备选型依据、数量计算过程和设备技术指标； C） 系统数据要求设计和数据目录； d) 系统静态、动态数据组成图； e) 系统内部之间、与相关单位系统、与互联网企业系统之间数据交换方式和内容等详细关联接口 设计。 
7.2.2.3设备和材料设计
施工组织设计_007防火和防雷设施明确列出系统设备和材料的名称、数量
施工图设计图纸应在初步设计图纸的基础上细化或增加以下内容： a） 装饰装修、供配电、接地、弱电、环境综合监控及机房迁移等方面的图纸： b） 2 指挥中心大厅系统设备部署接线图； C 机房系统设备组网部署接线图； d) 网络通信接入与组网部署接线图； e) 现场设备基础、杆件、管道等设施结构设计施工图； f) 1 现场设备接线图； g） 2 现场设备安装图； h） 现场设备供电、接地、通信接入设计图； i） ?. 其他图纸。 
7.2.2.5工程预算
DB34/T 43652023 
T／ACEF 039-2022标准下载付录A （资料性） 调研表 
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