



	
		

		
	


	

		

	
	
		

		
		搜索

		








		行业标准
			机械标准
	化工标准
	煤炭标准
	石油天然气
	石油化工标准
	轻工标准
	通信标准
	建筑材料标准
	建筑工业标准
	环境保护标准


	
	国家标准
	综合标准
	检验方法
	施组设计火










	网站首页
	行业标准
		机械标准
	化工标准
	通信标准
	通信标准



	国家标准
	标准汇编
	综合标准
	检验方法



        





	
    
        
		
首页 > 标准下载 > 行业标准 > 电力标准
		
		
		 T／CET 402-2022  梯次利用电池储能变流器技术要求.pdf

		
		
		
		更新时间：2024年01月15日
		


		



		
		
		
		
		
		资源
		





		
			T／CET 402-2022  梯次利用电池储能变流器技术要求.pdf


		
		积分0.00
		
		特惠

		积分0




		VIP全站资料免积分下载

		

立即下载		同类资料根据编号标题搜索




		
		文档

		仅供个人学习

		反馈


		
		标准编号：

		文件类型：.pdf

		资源大小：1.2 M

		标准类别：电力标准

		资源ID：385184

		

		VIP资源

		



标准规范下载简介：

内容预览由机器从pdf转换为word，准确率92%以上，供参考


T／CET 402-2022  梯次利用电池储能变流器技术要求.pdf离网运行时，交流侧输出电压不平衡度应小于2%，短时不应超过4%。接入电网运行时，电压不平 衡度应符合GB/T15543的规定。 
5.2.17动态电压瞬变范围
具备离网运行模式的变流器在非接入电网运行时，变流器输出电压瞬态波动应符合下列规定： a）在阻性平衡负载条件下，负载功率因数应为1，当负载从20%上升至100%或从100%下降至 20%突变时国际商务中心施工组织设计，2ms后变流器输出电压的瞬变值不应超过30%额定电压； b）在阻性和感性平衡负载条件下，负载功率因数应为0.8～1，当负载从20%上升至100%或从 100%下降至20%突变时，2ms后变流器输出电压瞬变值不应超过30%额定电压。 
在额定运行条件下，待元件热稳定后，材料和零部件温度限值应符合表2的规定，接触表面总温 度限值应符合表3的规定 
表2材料和零部件温度限值 
2材料和零部件温度限值 
表3接触表面总温度限值 
备水平位置1m处，用声级计测量满载时的噪声 
5.2.20环境适应性
5.2.20.1低温适应性
5.2.20.2高温适应性
5.2.20.3耐湿热适应性
变流器并联后的谐波畸变率应符合下列规定： a）多台变流器交流侧并机时，单台变流器在额定并网运行条件下，交流侧电流总谐波畸变率应符 合5.2.4的规定。 b）多变流器并联后，单台变流器谐波畸变率检测 34133执行 
器应具备短路保护功能。短路保护检测应按GB/T 
5.3.2极性反接保护
5.3.3直流过/欠压保护
变流器应具备直流过/欠压保护功能。直流过/欠压保护检测应按GB/T34133执行。 
5.3.4离网过电流保护
变流器应具备离网过电流保护功能。离网过电流
器应具备过温保护功能。过温保护检测应按GB/T 
5.3.6交流进线相序错误保护
5.3.7通讯故障保护
变流器应具备与监控系统、电池管理系统的通讯故障保护。通讯故障保护检测应按GB/T34133执 
5.3.8冷却系统故障保护
防孤岛保护应符合GB/T34120的规定。 
的变流器应具备冷却系统故障保护。冷却系统故障保护检测应按GB/T34133执行。 
5.3.10电池管理系统故障信号保护
电池管理系统故障信号保护应满足下列要求： a）变流器应具备来自电池管理系统的故障、告警信号保护； b）电池管理系统故障信号保护检测应在变流器启动状态下进行； c）采用故障模拟方法使电池管理系统向变流器分别传送过压保护、欠压保护、过流保护、短路保 护、过温保护、漏电保护等告警信号，变流器应可靠告警，应记录告警信息和变流器运行状态， 
在正常试验大气条件下，独立电路与外露可导电部分之间，以及与独立电路之间的绝缘电阻不应 小于1MΩ。试验电压等级应按表4确定 
表4绝缘电阻试验电压等级 
介质强度应符合下列规定： a）在正常试验大气条件下，变流器应承受频率为50Hz，历时1min的工频交流电压或等效直流 电压，试验过程中不应击穿，不应飞弧，漏电流应小于20mA； b）介质强度试验电压等级应符合表5的规定，试验过程中，任一被试电路施加电压时，其余电路 等电位应互联接地。 
表5介质强度试验电压等级 
5.5.3电气间隙和爬电距离
带电电路之间以及带电部件、导电部件、接地部件之间的电气间隙和爬电距离应符合GB/T34120 的规定 
御湖国际工程人工挖孔桩施工方案电磁兼容性应符合GB/T34120的规定 
外壳防护等级应符合下列规定： a）户内型不应低于GB/T4208规定的IP20； b）户外型不应低于GB/T4208规定的IP54。 
具备下列情况之一时，应进行型式检验： a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时； b） 产品设计、工艺或材料改变，可能影响产品性能时； c） 停产1年后，恢复生产时； d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。 
出厂产品均应进行出厂检验。出厂检验应由制造商或委托的其它机构开展，并应出具产品合格证 出厂检验时，只有一项不合格，允许返修后复检，复检一次仍不合格，应判为不合格。检验合格后 应填写试验记录并出具合格证方可出厂。 
项目应符合表6的规定 
SY／T 7050-2016标准下载变流器技术参数表（续） 
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